IT: VALVOLE PER RADIATORI IT: INSTALLAZIONE ES: INSTALACION

P
PL: Zawory grzejnikowe do instalacji

EN: RADIATOR VALVES - [y EN: INSTALLATION NL: PLAATSING
jedno-/dwururowych z obej$ciem.

FR: ROBINFTTERIE DE RADIATEUR | | J3yi odpowiednich nakretek i adapterow. FR: INSTALLATION PL: INSTALACJA

DE: HEIZKORPERVENTILE Parametry operacyjne: DE: MONTAGE RU: MOHTAX

CZ: RADIATOROVY VENTIL Maks. ci$nienie robocze: 10 bar CZ: MONTAZ

ES: VALVULAS PARA RADIADORES Maks. temperatura robocza: 110 °C

NL: KRANEN VOOR RADIATOREN RU: OpHo/aByxTpy6Hble BeHTUNM ¢ 6aiinacom. 4
PL: ZAWORY GRZEJNIKOWE Vcnonb3ayinTe COOTBETCTBYOLLME ranikv n E
RU: 3AMNOPHO-PETYNNPYIOLWWE NEPEXOAHNKN. N N ’ 2
KNAMAHbI Pabouue xapakTepucTukm EZEx, 58 a9 E z £ H E
Makc. nocTosiHHoe paBouee aaenenHue: 10 6ap) Eg%g EZg gg 2388 zE3
Makc. paboyas Temnepatypa: 110 °C SEedN@dL3 CEEU NG

IT:

RU: 3AKPbITO

Valvole per radiatori per sistemi mono/bitubo
tramite by-pass.

Utilizzare i raccordi corrispondenti.
Caratteristiche tecniche

Pressione statica massima di esercizio: 10 bar
Temperatura massima di esercizio: 110 °C

EN:

Valves for radiators for mono/bitube systems
by by-pass.

Use corresponding nuts and adaptors.
Operating features

Max static operating pressure: 10 bar

Max operating temperature: 110 °C

FR:
Robinetterie pour radiateurs pour sistémes

mono/bitube par by-pass.

Caractéristiques d'exploitation

Pression de fonctionnement
statique max: 10 bar IT: CONFIGURAZIONE  ES: CONFIGURACION
Température de fonctionnement max: 110 °C EN: CONFIGURATION  NL: INSTELLING
FR: CONFIGURATION  pL: KONFIGURACJA
DE: EINSTELLUNG RU: KOHOUTYPALIAA
CZ: NASTAVENI

DE:
Heizkorperventile fiir Ein-/Zweirohr Systeme
mit Bypass. Passende Klemmring-Sets

als Zubehdr erhaltlich
Betriebsbedingungen

Max Betriebsdruck: 10 bar

Max Betriebstemperatur : 110 °C

=> UZAVREN
=> OTEVRENA

CZ: standardni nastaveni
DVOUTRUBKOVE
BYPASS

ZPATECKA

CZ: Ventily pro radiatory pro
jedno/dvoutrubkové systémy s bypassem.
Pouzivejte odpovidajici matice a svérna
Sroubeni.

Provozni funkce

Maximalni provozni tlak: 10 bar
Maximalni provozni teplota: 110 °C

NL: INBUSSLEUTEL 4 MM
PL: KLUCZ IMBUSOWY 4 MM
RU: LWECTUMPAHHbIV KNtOY 4 MM
IT: CHIAVE A BRUGOLA 6 MM
EN: ALLEN KEY 6 MM
FR: CLE ALLEN 6 MM
DE: INBUSSCHLUSSEL 6 MM
CZ: IMBUSOVY KLIC 6 MM
ES: LLAVE ALLEN 6 MM
NL: INBUSSLEUTEL 6 MM
PL: KLUCZ IMBUSOWY 6 MM

ES: LLAVE ALLEN 4 MM

KOHcpUrypaums ans
NL: OPEN

=> 3AKPLITO
=> OTKPbITO

ES: Valvulas para radiadores en sistemas
mono/bitubo por by-pass.

Utilice las tuercas y adaptadores
correspondientes.

Caracteristicas de funcionamiento
Presién estatica maxima

de funcionamiento: 10 bar

Temperatura maxima

de funcionamiento: 110 °C

BY-PASS ==> GESCHLOSSEN
IT: APRE
EN: OPEN
FR: OUVRIR
DE: OFFEN
CZ: OTEVRIT
ES: ABRIR
PL: OTWORZ
RU: OTKPBITO

DE: Standardeinstellung
ZWEIROHR

RUCKLAUF =2> OFFEN
RU: C p
QBYXTPYBHOW cuctemsl
BAVIMNAC

KNANAH

IT: CHIAVE A BRUGOLA 4 MM
EN: ALLEN KEY 4 MM

FR: CLE ALLEN 4 MM

DE: INBUSSCHLUSSEL 4 MM
CZ: IMBUSOVY KLIC 4 MM

ES: ABRIR
NL: OPEN

PL: OTWORZ
RU: OTKPbITO

=> FERME

TE DE REGLAGE =.> OUVERT
CZ: JEDNOTRUBKOVY

ES: MONOTUBO

EN: MONOTUBE

FR: MONOTUBE

DE: EINROHR

NL: EENPIJPS

PL: JEDNORUROWA
RU: OOHOTPYEHAA

NL: Kranen voor radiatoren één of tweepijps
met bypass. Gebruik overeenkomstige
moeren en adaptors.

Technische kenmerken

Maximum werkdruk: 10 bar

Maximum werktemperatuur: 110 °C

IT: MONOTUBO

ES: CERRAR
NL: SLUITEN
PL: ZAMKNIJ
RU: 3AKPbITO

FR: OUVRIR
DE: OFFEN
CZ: OTEVRIT

FR: configuration standard
IT: APRE
EN: OPEN

BITUBE

BY-PASS
dla instalacji DWURUROWEJ

BY-PASS => ZAMKNIETY

ZAWOR = OTWARTY
N

PL:

IT: CHIUDE

EN: CLOSE

FR: FERMER

DE: GESCHLOSSEN
CZ: ZAVRIT

=> CLOSED

LOCKSHIELD => OPEN

stelling

BY-PASS =>GESLOTEN
ES: LLAVE ALLEN 4 MM
NL: INBUSSLEUTEL 4 MM
PL: KLUCZ IMBUSOWY 4 MM
RU: WECTUMPAHHbIN KIIOY 4 MM

EN: standard configuration
Regel T/ =>OPEN

BITUBE
BY-PASS
TWEEPIJPS

IT: CHIAVE A BRUGOLA 10 MM

EN: ALLEN KEY 10 MM

FR: CLE ALLEN 10 MM
DE: INBUSSCHLUSSEL 10 MM

CZ: IMBUSOVY KLIi€ 10 MM

ES: LLAVE ALLEN 10 MM
PL: KLUCZ IMBUSOWY 10 MM

NL: INBUSSLEUTEL 10 MM

IT: CHIUDE
EN: CLOSE

FR: FERMER

DE: GESCHLOSSEN
CZ: ZAVRIT

ES: CERRAR

NL: SLUITEN

PL: ZAMKNIJ

RU: 3AKPLITO

=> CHIUSO

DETENTORE => APERTO
=> CERRADO

DETENTOR => ABIERTO
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€Z: SROUBENI PRO ZPATECKU

ES: DETENTOR
NL: REGEL T
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IT: configurazione standard
BITUBO

ES: configuracion estandar

IT: CHIAVE A BRUGOLA 4 MM
EN: ALLEN KEY 4 MM

DE: INBUSSCHLUSSEL 4 MM
CZ: IMBUSOVY KLIC 4 MM
PL: ZAWOR ODCINAJACY

BITUBO
CZ: DVOUTRUBKOVY

BY-PASS
BY-PASS

(1T: BITUBO
EN: BITUBE
FR: BITUBE
DE: ZWEIROHR
ES: BITUBO
NL: TWEEPIPS
PL: DWURUROWEJ
RU: IBYXTPYEHASI
FR: CLE ALLEN 4 MM
IT: DETENTORE
EN: LOCKSHIELD
FR: TE DE REGLAGE
DE: ABSPERRUNG

RU: LWWUECTUIPAHHbIW KNOY 6 MM

RU: WECTUIPAHHbIA KIHOY 10 MM
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