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Instructions de montage originales       24/01/23       PVA

VX - VXD - SVXD

80

Purgeur à jet orientable: Serrez modérément le purgeur sur le 
radiateur pour faire étanchéité à l'aide du joint torique (15 Nm max).
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HX - SHX - HXD - SHXD
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